
土樽5号線他消雪パイプ配管図
100Ａ 60ｍ
65Ａ 172ｍ

ゲートバルブ
50A

HIVP65 45°エルボ

HIVPチーズ
100Ａ

HIVPチーズ 65Ａ

異径ソケットHIVP
65Ａ×50Ａ 2個
金属入りバルブソケット 50Ａ 2個

ゲートバルブ 50A

HIVP65Ａ

異径ソケットHIVP
100×75Ａ 1個
75×65Ａ 1個
65×50Ａ 1個
金属入りバルブソケット 50Ａ 1個

配管接合
TS接合 100A 14箇所

75A 4箇所
65A 14箇所
50Ａ 6箇所

ねじ込み接合 50A 3箇所

RR接合 100A 11箇所
65Ａ 32箇所

メカニカル接手 100Ａ 2箇所
50Ａ 3箇所

ゲートバルブ
50A

HIVP65 45°エルボ

HIVP65 45°エルボ

HIVP65Ａ

異径ソケットHIVP
100Ａ×75Ａ 1個
75Ａ×65Ａ 1個

既設管接続
ストラブ50Ａ

既設管接続
ストラブ50Ａ

既設管接続
ストラブ50Ａ


